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Ответ на запрос о разъяснении № 1399822 положений документации об электронном 
аукционе 

Электронный аукцион на выполнение работ по модернизации местной системы 
оповещения. Номер извещения 0187300005821000245. 
Запрос: 
1. По разделу: Сведения о проводимом аукционе в электронной форме. П.23 Требования к 
содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе п.п.2документы, 
подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: Копия 
действующей лицензии или копия выписки из реестра лицензий на осуществление работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений в соответствии с п.15, ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". Прошу отменить данное требование так как в 
ходе выполнения работ по модернизации местной системы оповещения, работы по монтажу, 
ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре, а также обслуживание средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не проводятся. Наличие данной 
лицензии приводит к ограничению конкуренции между участниками закупки. 
2. По разделу: ТЗ на выполнение работ по модернизации МСО -Методические рекомендации по 
реконструкции территориальных систем оповещения гражданской обороны Российской 
Федерации. МЧС России, 2001 г.; -Методические рекомендации по модернизации в районах 
размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения. МЧС России. 2002 
г.; Данные документы отменены на основании Методических рекомендаций по созданию и 
реконструкции систем оповещения населения Утвержденные протоколом заседания рабочей 
группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
по координации и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 
февраля 2012 года № 1. -Проектная документация. Местная система оповещения ГО и ЧС. 
Шифр 37384886.425540.051-МСО. 2020 г. Проектная документация не имеет согласования с 
территориальным органом МЧС России и не соответствует требованиям Методических 
рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения от 19 февраля 2012 
года № 1, имеет расхождения с требованиями аукционной документации. Пункт. Цели 
модернизации местной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее 
МАСЦО) г. Югорск запуск сиренного и речевого оповещения с пункта управления МАСЦО г. 
Югорска, а также с пунктов управления региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (далее РАСЦО) ХМАО-Югры. Выполнение данного условия 
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невозможно, так как оборудование указанное к поставке и в проектной документации не имеет 
программно-аппаратного сопряжения с РАСЦО ХМАО-Югры построенной на оборудовании П-
166М АО «КЗТА». Проектируемая местная система оповещения не позволяет организовать 
сопряжение РАСЦО ХМАО-Югры установкой блока сопряжения П-166Ц БУУ-02 так, как 
производитель данного оборудования не имеет лицензионного соглашения с 
патентообладателем на ранее установленное оборудование КТСО П-166М (АО «КЗТА») с 
которым осуществляется программное сопряжение, не проходил комплексных испытаний с 
оборудованием П-166М и данный производитель не рекомендован МЧС России. Прошу 
отменить данное требование и удалить Пульт управления из данной поставки так как он не 
способен выполнять сопряжение с РПУ(ЗПУ),а также в связи с тем что на ПУ установлено 
оборудование с П-166М и оно обеспечивает сопряжение с РПУ,ЗПУ согласно рекомендаций 
МЧС и руководящих документов. Приобретая оборудование указанное в техническом задании, 
которое по параметрам хуже установленного оборудования П-166М, не соответствует 
требованиям МЧС России. 
З.По разделу 2.Технические характеристики системы. Пункт.З Количество монтируемого 
оборудования: В ТЗ Раздел2п.3.указана прокладка кабелей до громкоговорителей-ЗООм. в 
разделе 6.п.6 Кабель силовой. По характеристикам соответствует кабелю П-274М. В Проектной 
документации по адресу, ул. Солнечная, д.7 указан кабель МРМПЭБ-60 м, кабель ВВГнг-LS -
20м. Прошу дать разъяснения какой необходим кабель, какой длины и внести изменения в 
аукционную и проектную документацию. 

Ответ: 
В связи с уточнением технического задания документации об аукционе в электронной форме, 
заказчиком принято решение об отмене проведения процедуры электронного аукциона среди 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
модернизации местной системы оповещения, извещение № 0187300005821000245. 
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